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ST D-02 VATTENVÄRME DYK GIVARE  

Climatix  konfigureras för att styra en ventil och ett ventilställdon och på så sätt reglera vattenflödet 

genom ett värmebatteri. Cirkulationspump startar vid låg utetemperatur eller när värmebehov föreligger.  

Övrig tid motioneras pumpen enligt inställbara intervaller och vid frysrisk övertar frysvakten styrningen av 

ventilställdonet för att förhindra sönderfrysning av batteriet.  Frysvaktsgivare (dykgivare) ska alltid vara 

ansluten på returen (kallaste punkten).  


