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ST C -01 UTELUFTS SPJÄLL  

Ställdon öppnar u teluftspjäll  då tilluftsfläkt är i drift . När tilluftsfläkten är stoppad eller om aggregatet är i 

strömlöst tillstånd stänger spjället.  Förhindrar kallras, rekommenderas vid vattenburen värme för att 

minimera frysrisk.  


