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ST E -10 NATTKYLA MED UTELUFT  

Climatix ställs in för att använda sval uteluft för att kyla ner lokalerna  utanför ordinarie drifttid . 

• Om utomhustemperaturen under dagen har varit över 12 °C under en längre tid, startar 

aggregatet på natten för att kontrollera temperaturen på frånluften i lokalen.  

• Om frånluftstemperaturen är högre än det inställda börvärdet, fortsätter aggregatet att kyla 

med hjälp av uteluften.  

• Om nattkyla används tillsammans med en rumstemperaturgivare, mäts rumstemperaturen 

hela tiden. Aggregatet startar då bara om rumstemperaturen är högre än det inställda 

börvärdet.  

 


